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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.1.- ANTECEDENTES Y OBJETO 
 

Es antecedente a este anexo el proyecto de urbanización de los terrenos del 

sector de suelo urbanizable de uso industrial “Rucandio”, en Aguilar de Campóo 

Palencia, visado por el colegio de ingenieros industriales de Burgos y Palencia el 

17/02/2010 y número PA100074.  Este proyecto sirvió de base para la tramitación 

de las Licencias de obras. 

 

Tras presentarse este proyecto en el ayuntamiento de Aguilar de Campóo, 

Los técnicos municipales detectaron una serie de deficiencias que se pretenden 

subsanar en el siguiente anexo. Se adjunta a continuación el informe de los 

técnicos. 
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1.2.- SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y SUPERFICIES DE LAS PARCELAS. 

 
Los terrenos donde se ejecutarán las obras corresponden al llamado SECTOR 

“RUCANDIO”, situado en el polígono 501, colindante con la autovía A-67 Meseta – 

Cantabria en su margen izquierda, en el término municipal de Aguilar de Campoo 

(Palencia). 

 

El  ámbito de ordenación que incluye la Modificación del Plan General de 

Ordenación Urbana, tiene una superficie de 211.491,00 m², como se indica en el 

Plano de Delimitación del Sector del presente Proyecto. 

 

Se estructura atendiendo a la finalidad de lograr una integración entre parcelas, con 

un sencillo sistema viario que conecta las áreas aprovechables, y una buena 

dotación de espacios libres y de aparcamientos de uso público. 

 

Dicha superficie queda distribuida de la siguiente manera; 

 

PARCELA PARCELA 
(m2) 

EDIFICABILIDA
D 

(m²) 
USO 

VIARIOS RODADOS Y 
PEATONALES 
 (446 plazas) 

11.206,95 - APyV 
VIARIO Y APARCAMIENTO 

PARCELA  
ESPACIOS LIBRES 22.201,82 - ELP 

(ESPACIOS LIBRES) 
PARCELA  

EQUIPAMIENTO PÚBLICO 15.861,83 15.861,83 E.PU 
(EQUIPAMIENTO PÚBLICO) 

SISTEMAS GENERALES 
(exteriores al sector) 15.977,33 - SG 

 (SISTEMAS GENERALES) 
PARCELA  

SERVICIOS URBANOS 2.358,16 - SU 
(SERVICIOS URBANOS) 

PARCELA INDUSTRIAL (*) 159.862,24 105.745,50 IG  
(PARCELA USO INDUSTRIAL) 

TOTAL 211.491,00 105.745,50  

 
Serán terrenos de cesión obligatoria y gratuita a favor del municipio, los destinados 

a la red viaria, protección y reserva viaria, espacios libres de dominio y uso público, 

red de equipamiento público, red de sistemas generales y 10% de materialización 

del aprovechamiento. 
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En virtud del Art. 49 del Reglamento de Gestión Urbanística, y al tratarse de una 

actuación urbanística de carácter sectorial y situarse en parajes aislados, se 

sustituye la cesión del 10% de la materialización del aprovechamiento por una 

indemnización económica al Ayuntamiento. 

 

La ficha urbanística correspondiente al nuevo sector es la que figura a continuación: 

 

SECTOR DE SUELO URBANIZABLE DE USO INDUSTRIAL “RUCANDIO” 

 

Superficie 211.491,00 m². 

Clase de suelo Suelo Urbanizable 

Uso característico Industrial: 

- Industria General (Art. 53 PGOU) 

- Taller, industria y/o almacén (Art.73 PGOU) 

Usos compatibles 
(condicionados) 

- Comercio (Art. 63 PGOU) 

- Oficinas (Art. 68 PGOU) 

Vinculados a una actividad principal de industria, taller o almacén. 

Usos prohibidos Viviendas, excepto si está vinculada a la custodia de instalaciones 
de otros usos. 

 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

 

Edificabilidad máxima 
en usos privados 

5.000 m2/ha (Art. 122 RUCyL.) 

Aprovechamiento tipo  0,50 m2/m2 (Art. 122 RUCyL.) 

Aprovechamiento total 
del sector 

105.745,50 m2 (Modificación del PGOU) 

Aprovechamiento 
lucrativo (90%) 

95.170,95 m2 (Art. 17 Ley 4/2008) 

 

GESTIÓN URBANÍSTICA 
 

Iniciativa Privada 

Figura de 
planteamiento 

Proyecto de Urbanización 
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Para definir con mayor detalle el entorno, describiremos los límites físicos, definidos 

claramente por vías de circulación. 

 

Orientación Este: 

Limita con la Autovía A-67 Cantabria-Meseta, que discurre paralela al Sector. 

 

Orientación Oeste: 

Limita con un desvío de la nacional CN-627 a la autovía A-67 Cantabria – Meseta. 

 

Orientación Norte: 

Limita con la nacional CN-627, que discurre paralela al Sector. 

 

Orientación Sur: 

Limita con un desvío de la nacional CN-627 a la autovía A-67 Cantabria – Meseta. 

 

Los terrenos están situados en una ladera, de pendiente casi uniforme, 

acentuándose esta hacia el norte del sector junto a la rotonda, con una diferencia 

de cota de 10 m en sentido norte-sur y prácticamente plana en el otro sentido. 

 

En la actualidad, en los terrenos objeto de este Proyecto no existe edificación 

alguna, destinándose los mismos a uso agrícola. 

 

En la proximidad de los terrenos no existe ningún tipo de equipamiento de carácter 

ciudadano, ya que estos se encuentran en el interior del casco urbano a unos 2 Km. 

de distancia. 
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1.3.- DIMENSIONES DE LOS VIALES Y ACERAS. 

 
En el proyecto se había definido una acera en uno de los lados de 1 m, no obstante 

con estas dimensiones no se cumplía el reglamento de accesibilidad y supresión de 

barreras de Castilla y León, con lo que se corrige incrementando su ancho hasta 

1,50 m, lo que ha conllevado una reducción de cada uno de los viales en 0,25 m. 

En los planos correspondientes, figuran detalladas las secciones transversales de 

los diferentes tipo de viales. En todos los casos, consisten en combinaciones de los 

siguientes elementos: 

 

- Acera de 1,50 m. de anchura. 

- Calzada izquierda de 4,25 m. de anchura. 

- Aparcamiento central izquierda en batería de 5,00 m. de anchura. 

- Aparcamiento central derecha en batería de 5,00 m. de anchura. 

- Calzada derecha de 4,25 m. de anchura. 

- Acera de 2,00 m. de anchura. 

 

En la siguiente tabla se recogen los datos de las secciones transversales de las dos 

zonas del vial: 

 

Eje Acera 
(m) 

Calzada 
izquierda 

(m) 

Aparcamiento 
central en 

batería 
izquierda (m) 

Aparcamiento 
central en 

batería 
derecha (m) 

Calzada 
derecha 

(m) 

Acera 
(m) 

Calle A-1 1,50 4,25 5,00 5,00 4,25 2,00 

 Calle A-2 1,50 4,25 5,00 5,00 4,25 2,00 

 

Por otro lado los técnicos municipales solicitan se coloque el mismo tipo de acera 

que la existente en el polígono industrial Aguilar II, de esta forma se facilitará su 

mantenimiento.  

 

Para esta red peatonal se ha proyectado una base de hormigón HA-20 de 10 cm. 

de espesor con capa súbbase de zahorra artificial de 10 cm. de espesor. Sobre la 
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solera se colocará un mortero de nivelación de 5 cm. perfectamente nivelado sobre 

el que será colocado un adoquín de hormigón prefabricado. 

 

APARCAMIENTOS 
 

Los técnicos municipales nos solicitan igualmente que parte de los aparcamientos 

previstos sean para vehículos pesados. Se proyectan 10 plazas de 5 x 22,5 m para 

el aparcamiento de camiones. Al destinar parte de estas plazas para vehículos 

pesados nos vemos obligados a ampliar el vial que va hacia la autovía, para que 

estos vehículos puedan girar sin problemas. 

 

Según lo aprobado en el plan parcial el número de aparcamientos en suelo público 

es de 445 plazas. El artículo 104 del reglamento de urbanismo de Castilla y León, 

Decreto de 9 de julio de 2009, marca que cada plaza de aparcamiento tiene unas 

dimensiones de 10 m2 y que esta superficie de aparcamiento en sectores con uso 

predominante industrial, pueden establecerse coeficientes que ponderen la 

equivalencia entre las plazas de aparcamiento ordinarias y los espacios necesarios 

para la circulación, maniobra y aparcamiento. Consideramos un coeficiente de 1-1. 

 

Según reglamento: 

445 plazas de x 10 m2  = 4.450 m2 

 

En proyecto: 

230 plazas de vehículos ligeros x 10 m2 =  ...........................................   2.300 m2 

10 plazas de vehículos pesados de 22,5 m x 5 m =  ............................  1.125 m2  

Superficie ampliada para maniobra y circulación vehículos pesados=   1.025 m2 

TOTAL .................................................................................................... 4.450 m2 
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1.4.- RED DE ABASTECIMIENTO. 

 
La red de abastecimiento planteada en un principio se va a ampliar para 

conexionarla con el polígono de Aguilar II, cerrando así el anillo y asegurando el 

suministro de agua por 2 puntos. 

 

La toma de agua se efectuará en la zona del polígono, donde se tiene prevista la 

acometida de la red municipal, con tubería de polietileno de alta densidad de 200 

mm de diámetro. Esta tubería que irá por el vial planteado, se amplia paralela a la 

carretera N-627 por la parcela de espacio libre público hasta el punto donde se 

ejecutará el topo. Esta canalización por debajo de la carretera sirve para cruzar 

entre otras instalaciones esta tubería de abastecimiento, para una vez del otro lado 

unirla con la red del polígono de Aguilar II. 

 

En el apartado de planos se puede observar la disposición y ampliación de esta 

canalización. 
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1.5.- DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES. 

 
Según comisión del ayuntamiento de Aguilar de Campóo se aprobó la petición de 

Galletas Gullón de no realizar una depuradora común para todas las parcelas del 

sector, sino que cada una de las empresas que se instalen realicen su propia 

depuradora y que cada una de ellas cumpla con los parámetros de vertido 

establecidos. 

 

Puesto que la depuradora existente en la fábrica 2 de Galletas Gullón se ha 

quedado pequeña, se va a bombear las aguas residuales desde está a la nueva 

depuradora a instalar en la nueva fábrica. 

 

Se adjunta en el apartado de planos esquema de cómo queda la red de aguas 

residuales. 

 

Por otro lado los técnicos municipales nos solicitan justificación del 

dimensionamiento del bombeo de aguas residuales entre la depuradora de la 

fábrica 2 y la nueva depuradora, los cálculos se enumeran a continuación. 

 
• Caudal máximo: 250 m3/día 
• Cota bombas pozo de bombeo:891,46 
• Cota entrada depuradora nueva: 896,80 
• Diferencia de altura entre depuradoras: 5,34 m.c.a. 
• Longitud de la tubería de enlace:860 m 
• Perdida de carga de la tubería: 1,08 m.c.a. (calculada a continuación) 
• Presión manométrica a salvar.6,42 m.c.a 

 
Para el cálculo de las pérdidas de carga utilizamos la formula de Hazen – Williams 
 

h = 10,674 · [Q1,852/ (C1,852 · D4,871)] · L 

Donde: 

- h: pérdida de carga o de energía (m)  
- Q: caudal (m3/s)= 250 m3/día = 0.0029 m3/s = 2,9 l/s 
- C: coeficiente de rugosidad (adimensional) 140 para tuberías de polietileno 
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- D: diámetro interno de la tubería (m) = 0,11 m 

- L: longitud de la tubería (m) = 860 m 

 
Con lo que la perdida de carga debida a la tubería es de 0,9 m.c.a. 

Estimamos que debido a las llaves y codos se incrementa esta pérdida de carga en 

20 % = 0,18 m 

 
Con lo que la perdida de carga total es de 1,08 m.c.a. 
 

• Tipo de bomba selecciona: FLYGT modelo DP-3068-180-MT, curva 53-471, 

se adjunta curva característica de esta bomba. Se colocan dos en paralelo. 

• Caudal de la bomba: 4 l/s 

• Altura manométrica para el caudal anterior: 7,8 m.c.a. 

 
Como se puede observar con este modelo de bomba se puede bombear hasta 4 

L/s, > 2,9 L/s y a una altura 7,8 m.c.a. > 6,42 m.c.a., con lo que está garantizado el 

flujo de fluido desde la depuradora existente a la nueva depuradora. 
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1.5.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

 
A petición de los técnicos de los servicios municipales del ayuntamiento de Aguilar 

de Campóo, se ha proyectado el alumbrado público con luminarias SGS-253 de 

PHILIPS, para que así coincida con el modelo montado en el polígono “Aguilar II” y 

facilitar las labores de mantenimiento. 

 

Por otro lado se nos solicitó la ubicación de las luminarias de forma unilateral, sin 

embargo con esta disposición no se puede conseguir los parámetros marcados por 

el nuevo reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior, REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre. 

 

Para la realización de los cálculos luminotécnicos utilizaremos el programa 

DIALUX, el cual aplica el método de luminancia para la obtención de los valores 

requeridos de cálculo. 

  

Para el proyecto que nos ocupa tendremos dos zonas donde aplicaremos las 

prescripciones establecidas en el Reglamento.  

  

Vial de circulación y aparcamiento de vehículos y aceras paralelo a las parcelas del 

sector Rucandio. 

 

 En el primer caso  tendremos un alumbrado tipo vial funcional y para el segundo 

un tipo de vila ambiental. 

  

 Los datos de partida serán los siguientes; 

 

En la siguiente tabla se recogen los datos de las secciones transversales de las dos 

zonas del vial: 
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Eje Acera 
(m) 

Calzada 
izquierda 

(m) 

Aparcamiento 
central en 

batería 
izquierda (m) 

Aparcamiento 
central en 

batería 
derecha (m) 

Calzada 
derecha 

(m) 

Acera 
(m) 

Calle A-1 1,50 4,25 5,00 5,00 4,25 2,00 

 Calle A-2 1,50 4,25 5,00 5,00 4,25 2,00 

 

 

 
 
 Aplicando lo establecido en las ITC-EA del Reglamento, obtenemos; 
 

Zona de la vía Tipo de 
vía 

Clase de 
Alumbrado 

Intensidad del 
tráfico (IMD) 

Situación de 
Proyecto 

Viales B ME5 ≤7000 B1 

Acera y 
aparcamientos 

E C5  E1 

  
Según se establece en la tabla 6 de la ITC-EA-02, se deben cumplir los siguientes 

valores para los viales: 

 

Parámetros luminotécnicos Accesos a zonas residenciales y 
fincas ME5 

Luminancia media 0,50 

Uniformidad global mínima 0,35 

Uniformidad longitudinal mínima 0,40 

Incremento de umbral máximo 15 

Relación entorno 0,50 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
Disposición puntos de luz Tres bolillo 

Interdistancia 25 m 

Luminaria modelo SGS-253 de PHILIPS 

Lámpara, tipo y potencia 1xSON-TPP250W CR P5X 

Factor de mantenimiento (fm) 0,80 
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Según se establece en la tabla 9 de la ITC-EA-02, se deben cumplir los siguientes 

valores para las aceras y aparcamientos: 

 

Parámetros luminotécnicos Accesos a zonas residenciales y 
fincas ME5 

Iluminancia Media 7,5 

Uniformidad media mínima 0,40 
 

 
En el anexo 1 se adjuntan cálculos luminotécnicos tanto con la distribución 

proyectada a tres bolillo como con la disposición unilateral. Como se puede 

observar, en la disposición unilateral, no se cumple la iluminancia media horizontal, 

puesto que la luz no llega hasta el otro lado de la calle. Aunque pusiésemos las 

luminarias más cerca entre sí, tampoco conseguimos obtener la iluminacia media 

marcada por el reglamento en el carril y acera opuestos a dónde se colocan las 

farolas. 
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1.6.- DESCRIPCIÓN DEL TOPO EN LA CARRETERA N-627. 

 
En el anexo 2 se adjunta proyecto de construcción de cruce subterráneo de 

carretera para el soterramiento de líneas de media tensión y comunicación de 

instalaciones en el ramal de conexión entre carreteras A-67 y N-627 en su acceso a 

Aguilar de Campoo (Palencia), redactado por D. Juan Jose Gómez Soto, Ingeniero 

Industrial y D. Valentín Puebla Jorde, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Visado 

por el colegio de Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia con Nº 110095 el 18 

de marzo de 2011 y por el colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas con 

Nº 60110037PC el 16 de marzo de 2011. 

 

Este proyecto sirvió de base para la consecución de la autorización por parte de la 

Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental, del Ministerio 

de Fomento. Se adjunta dicha autorización. 
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1.7- DESCRIPCIÓN DEL CRUCE A CIELO ABIERTO EN LA CARRETERA N-627. 

 
En el anexo 3 se adjunta proyecto de construcción de cruce subterráneo de 

carretera N-627 de las líneas eléctricas y otras infraestructuras para suministro al 

sector del que es titular la Junta de Compensación “Sector Rucandio” de Aguilar de 

Campoo (Palencia), redactado por D. Juan Jose Gómez Soto, Ingeniero Industrial y 

D. Alvaro Palacios Quereda, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Visado por el 

colegio de Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia con Nº 100358 el 18 de 

marzo de 2011. 

 

Este proyecto sirvió de base para la consecución de la autorización por parte de la 

Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental, del Ministerio 

de Fomento. Se adjunta dicha autorización. 
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1.8- DESCRIPCIÓN DEL SOTERRAMIENTO DE LA LÍNEA DE 12 KV. 

 
Se ha presentado ante el ayuntamiento de Aguilar de Campóo el proyecto de 

soterramiento de líneas de media tensión de 12 kV en la localidad de Aguilar de 

Campoo (Palencia), redactado por D. Juan Jose Gómez Soto, Ingeniero Industrial, 

visado por el colegio de Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia con Nº 

110041 el 16 de febrero de 2011. 

 

Este proyecto sirvió para la consecución del acuerdo con la compañía de 

distribución EON. 

 

Se adjunta licencia de obras de dicho ayuntamiento. 
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1.9- DESCRIPCIÓN DEL SOTERRAMIENTO DE LA LÍNEA DE 30 KV. 
 

Para dar suministro a la nueva fábrica se instalará un Centro de Transformación de 

2x2.500KVAs. Junto al centro de transformación interior de la fábrica se habilitará 

un local en el que se albergará un centro de Seccionamiento propiedad de EON SL 

que se define en el presente proyecto. Para alimentar este centro de 

seccionamiento se instalará un doble circuito desde un centro de transformación 

propiedad de EON SL con nº 8682 a través de una línea de 240 mm² de AL con una 

tensión de aislamiento de 26/45KV.  

 

La energía se entrega en forma de corriente alterna trifásica a 50 Hz, siendo la 

tensión de suministro a 30 KV. 

 

 La instalación interior que se realizará en la nueva fábrica contará con dos módulos 

diferenciados: 

 

• El primer módulo corresponderá al seccionamiento objeto del presente 

proyecto, propiedad EON SL. denominándose en la memoria CS-Compañía. 

 

• El segundo módulo es un centro de transformación propiedad de Vértice de 

Innovación y Desarrollo de Alimentos SA, que alimentará a dos 

transformadores de 2.500Kvas.  

 

Tanto el Centro de Seccionamiento como el  Centro de Transformación propiedad 

de VIDA se realizarán en Obra Civil, situado en la propia planta de la fábrica tal y 

como se representa en planos adjuntos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

VISADO
COII

BURGOS Y
PALENCIA

PA100074

10
/0

8/
20

11
D

oc
um

en
to

 v
is

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 c
on

 n
úm

er
o:

 P
A

10
00

74



 

 21

1.9.1.- Línea Alta Tensión 
 

Según se representa en los planos adjuntos las líneas partirán desde un centro de 

transformación propiedad de la compañía suministradora EON SL. El número de 

centro propiedad de EON es el 8682. 

 
 
 
 
 
 
 
Del mencionado centro partirán dos líneas de alimentación independientes de 30KV 

enterradas bajo tubo de PVC hasta los terrenos propiedad de Vértice de Innovación 

y Desarrollo. Las líneas tendidas desde el Centro de Compañía hasta el nuevo 

centro de seccionamiento, que será propiedad de EON son capaces de soportar la 

potencia demandada de 5.000 KVAs y las posibles ampliaciones que se puedan 

realizar en un futuro.   

 

El control de la alimentación de las distintas líneas será realizado por parte de la 

compañía suministradora.  De forma que la alimentación de la instalación eléctrica 

de la fábrica se realizará por medio de una de las dos líneas en función de las 

necesidades que determine la compañía.  

 

La alimentación entre el centro de la compañía y el nuevo centro de seccionamiento 

a realizar en los terrenos propiedad de Vértice de Innovación y Desarrollo, se 

realizará mediante cable tipo RHZ1-26/45 de 240 mm² de Al.  

 

El citado cable está compuesto por los elementos que se indican en la siguiente 

figura;  

 
 
 
 

VISADO
COII

BURGOS Y
PALENCIA

PA100074

10
/0

8/
20

11
D

oc
um

en
to

 v
is

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 c
on

 n
úm

er
o:

 P
A

10
00

74



 

 22
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Relación de Afecciones.  
 

En el trazado de las líneas de Media Tensión correspondiente al presente Proyecto, 

se tienen las siguientes afecciones; 

 
Nº ZONA ORGANISMO AFECTADO 
1 Tramo 1. Termino Municipal Ayuntamiento Aguilar de Campoo 
2 Tramo 2. Cruce N-627 Ministerio de Fomento. Carreteras 
3 Tramo 3. Termino Privado Vértice de Innovación y Desarrollo 

(VIDA) 
 
En los planos adjuntos se indican las distancias de los tramos y las zonas de 

afección por el que discurren las líneas. 

 

A los afectados se les ha facilitado las separatas correspondientes, definiendo en 

todas ellas las distancias de cruzamiento y evidenciando su cumplimiento 

reglamentario. 
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1.10 CONCLUSIÓN. 
 

Con todo lo expuesto en la presente Memoria y en el resto de los documentos que 

completan el presente expediente, queda definida de la forma más clara posible 

todas las obras de urbanización a realizar en los terrenos correspondientes al 

Sector de Suelo Urbanizable de Uso Industrial “RUCANDIO” en Aguilar de 

Campoo (Palencia). 

 

 El nivel de detalle de la documentación se considera suficiente para dar una 

idea exacta de las directrices marcadas en las obras de urbanización de dichos 

terrenos, por lo que se espera sea suficiente para conseguir la aprobación y 

permisos necesarios por parte del Excmo. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y 

por cualquier otra Administración Competente. 

 
 
 

Aguilar de Campóo, agosto de 2011   
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ANEXO 1: 
CALCULOS LUMINOTÉCNICOS 
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CALCULOS LUMINOTÉCNICOS 
 

DISPOSICIÓN A TRES BOLILLO 
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Philips SGS253 GB 1xSON-TPP250W CR P5X / Hoja de datos de luminarias

 
 

Emisión de luz 1:  
 

320

480

640

cd/klm η = 85%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 41  73  97  00  -2147483648 
 
 

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 
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Calle 1-A / Datos de planificación

Perfil de la vía pública  
 

 
Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal (sector) (Anchura: 1.500 m) 

Calzada derecha (Anchura: 4.250 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Aparcamientos (Anchura: 10.000 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada izquierda (Anchura: 4.250 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Camino peatonal (valla Gullón) (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

50.00 m0.00 25.00

19.00 m

-0.50

Luminaria: Philips SGS253 GB 1xSON-TPP250W CR P5X
Flujo luminoso de las luminarias: 33200 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 442 cd/klm
con 80°: 19 cd/klm
con 90°: 1.12 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G4. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Potencia de las luminarias: 274.0 W

Organización: bilateral desplazado

Distancia entre mástiles: 50.000 m

Altura de montaje (1): 9.776 m

Altura del punto de luz: 10.000 m

Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m

Inclinación del brazo (3): 0.0 °

Longitud del brazo (4): 0.000 m
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Resultados luminotécnicos

1

2

3

4

5

50.00 m0.00

20.00 m

-2.00

0.00

4.25

14.25

18.50

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Lista del recuadro de evaluación  
 
1 Camino peatonal (valla Gullón)

Longitud: 50.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal (valla Gullón).  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 29.9 0.4
Valores de consigna según clase: ≥ 7.5 ≥ 0.4

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación  
 
2 Camino peatonal (sector)

Longitud: 50.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal (sector).  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 30.8 0.4
Valores de consigna según clase: ≥ 7.5 ≥ 0.4

Cumplido/No cumplido:

3 Calzada izquierda
Longitud: 50.000 m, Anchura: 4.250 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada izquierda.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 2.1 0.45 0.4 13 0.8
Valores de consigna según clase: ≥ 0.5 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15 ≥ 0.5

Cumplido/No cumplido:

4 Calzada derecha
Longitud: 50.000 m, Anchura: 4.250 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada derecha.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 2.1 0.45 0.4 13 0.9
Valores de consigna según clase: ≥ 0.5 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15 ≥ 0.5

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación  
 
5 Recuadro de evaluación Aparcamientos

Longitud: 50.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Aparcamientos.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 17.6 0.6
Valores de consigna según clase: ≥ 7.5 ≥ 0.4

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Rendering (procesado) de colores falsos

0 10 20 30 40 50 60 70 80 lx
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Camino peatonal (valla Gullón) / Sumario de los resultados

50.00 m0.00

0.00 m

-2.00

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Trama: 17 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal (valla Gullón).
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 29.9 0.4
Valores de consigna según clase: ≥ 7.5 ≥ 0.4

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Camino peatonal (valla Gullón) / Gama de grises (Ehs)

15 20 25 30 lx

50.00 m0.00

0.00 m

-2.00

Escala 1 : 401

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 11 34 0.590 0.323
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Camino peatonal (valla Gullón) / Gráfico de valores (Ehs)

12 12 12 13 16 20 25 33 32 33 25 20 16 13 12 12 12

50.00 m0.00

0.00 m

-2.00

Valores en Lux, Escala 1 : 401
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 11 34 0.590 0.323
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Camino peatonal (valla Gullón) / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

1.667 12 13 13 13 16 22 26 34 33 34

1.000 12 12 12 13 16 20 25 33 32 33

0.333 11 12 12 12 15 19 24 31 29 31

m 1.471 4.412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 11 34 0.590 0.323
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Camino peatonal (valla Gullón) / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

1.667 26 22 16 13 13 13 12

1.000 25 20 16 13 12 12 12

0.333 24 19 15 12 12 12 11

m 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45.588 48.529
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 11 34 0.590 0.323
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Camino peatonal (sector) / Sumario de los resultados

50.00 m0.00

20.00 m
18.50

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Trama: 17 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal (sector).
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 30.8 0.4
Valores de consigna según clase: ≥ 7.5 ≥ 0.4

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Camino peatonal (sector) / Gama de grises (Ehs)

15 20 25 30 35 lx

50.00 m0.00

20.00 m
18.50

Escala 1 : 401

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 11 35 0.585 0.317

DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 16

VISADO
COII

BURGOS Y
PALENCIA

PA100074

10
/0

8/
20

11
D

oc
um

en
to

 v
is

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 c
on

 n
úm

er
o:

 P
A

10
00

74



PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Camino peatonal (sector) / Gráfico de valores (Ehs)

35 30 23 18 14 13 13 12 11 12 13 13 14 18 23 30 35

50.00 m0.00

20.00 m
18.50

Valores en Lux, Escala 1 : 401
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 11 35 0.585 0.317
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Camino peatonal (sector) / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

1.250 33 29 22 17 14 12 12 12 11 12

0.750 35 30 23 18 14 13 13 12 11 12

0.250 35 31 24 19 15 13 13 12 12 12

m 1.471 4.412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 11 35 0.585 0.317
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Camino peatonal (sector) / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

1.250 12 12 14 17 22 29 33

0.750 13 13 14 18 23 30 35

0.250 13 13 15 19 24 31 35

m 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45.588 48.529
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 11 35 0.585 0.317
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Calzada izquierda / Sumario de los resultados

50.00 m0.00

4.25 m

0.00

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Trama: 17 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada izquierda.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 2.1 0.45 0.4 13 0.8
Valores de consigna según clase: ≥ 0.5 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15 ≥ 0.5

Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 2.125, 1.500) 2.1 0.45 0.4 13
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Calzada izquierda / Gama de grises (Ehs)

15 20 25 30 lx

50.00 m0.00

4.25 m

0.00

Escala 1 : 401

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 12 35 0.613 0.338
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Calzada izquierda / Gráfico de valores (Ehs)

12 13 13 14 17 23 27 33 30 33 27 23 17 14 13 13 12

50.00 m0.00

4.25 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 401
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 12 35 0.613 0.338
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Calzada izquierda / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

3.542 12 13 12 13 15 21 24 27 24 27

2.125 12 13 13 14 17 23 27 33 30 33

0.708 12 13 13 14 17 23 27 35 33 35

m 1.471 4.412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 12 35 0.613 0.338
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Calzada izquierda / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

3.542 24 21 15 13 12 13 12

2.125 27 23 17 14 13 13 12

0.708 27 23 17 14 13 13 12

m 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45.588 48.529
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 12 35 0.613 0.338
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Calzada izquierda / Observador 1 / Isolíneas (L)

1.18
1.77

1.77 1.77
1.77

2.36
2.362.362.36

2.95

50.00 m0.00

4.25 m

0.00

Valores en Candela/m², Escala 1 : 401

Trama: 17 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 2.125 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 2.1 0.45 0.4 13

Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.5 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Calzada derecha / Sumario de los resultados

50.00 m0.00

18.50 m

14.25

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Trama: 17 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada derecha.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 2.1 0.45 0.4 13 0.9
Valores de consigna según clase: ≥ 0.5 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15 ≥ 0.5

Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 3 (-60.000, 16.375, 1.500) 2.1 0.45 0.4 13
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Calzada derecha / Gama de grises (Ehs)

15 20 25 30 35 lx

50.00 m0.00

18.50 m

14.25

Escala 1 : 401

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 11 36 0.594 0.318
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Calzada derecha / Gráfico de valores (Ehs)

32 29 26 19 15 13 13 12 12 12 13 13 15 19 26 29 32

50.00 m0.00

18.50 m

14.25

Valores en Lux, Escala 1 : 401
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 11 36 0.594 0.318

DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 28

VISADO
COII

BURGOS Y
PALENCIA

PA100074

10
/0

8/
20

11
D

oc
um

en
to

 v
is

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 c
on

 n
úm

er
o:

 P
A

10
00

74



PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Calzada derecha / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

3.542 36 31 25 20 15 13 13 13 12 13

2.125 32 29 26 19 15 13 13 12 12 12

0.708 26 26 23 18 14 12 12 12 11 12

m 1.471 4.412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 11 36 0.594 0.318
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Calzada derecha / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

3.542 13 13 15 20 25 31 36

2.125 13 13 15 19 26 29 32

0.708 12 12 14 18 23 26 26

m 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45.588 48.529
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 11 36 0.594 0.318

DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 30

VISADO
COII

BURGOS Y
PALENCIA

PA100074

10
/0

8/
20

11
D

oc
um

en
to

 v
is

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 c
on

 n
úm

er
o:

 P
A

10
00

74



PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Calzada derecha / Observador 3 / Isolíneas (L)

1.12
1.68

1.68 1.68 2.24 2.24
2.242.80

2.803.36

50.00 m0.00

18.50 m

14.25

Valores en Candela/m², Escala 1 : 401

Trama: 17 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 16.375 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 2.1 0.45 0.4 13

Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.5 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Recuadro de evaluación Aparcamientos / Sumario de los resultados

50.00 m0.00

14.25 m

4.25

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Trama: 17 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Aparcamientos.
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 17.6 0.6
Valores de consigna según clase: ≥ 7.5 ≥ 0.4

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Recuadro de evaluación Aparcamientos / Gama de grises (Ehs)

10 12 14 16 18 20 lx

50.00 m0.00

14.25 m

4.25

Escala 1 : 401

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 8.51 18 0.687 0.466
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Recuadro de evaluación Aparcamientos / Gráfico de valores (Ehs)

11 12 11 11 11 14 17 18 16 18 17 14 11 11 11 12 11

12 12 10 8.83 8.51 9.27 11 12 11 12 11 9.27 8.51 8.83 10 12 12

18 18 15 13 11 11 11 12 11 12 11 11 11 13 15 18 18

50.00 m0.00

14.25 m

4.25

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 8.51 18 0.687 0.466
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Recuadro de evaluación Aparcamientos / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

8.333 18 18 15 13 11 11 11 12 11 12

5.000 12 12 10 8.83 8.51 9.27 11 12 11 12

1.667 11 12 11 11 11 14 17 18 16 18

m 1.471 4.412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 8.51 18 0.687 0.466
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Recuadro de evaluación Aparcamientos / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

8.333 11 11 11 13 15 18 18

5.000 11 9.27 8.51 8.83 10 12 12

1.667 17 14 11 11 11 12 11

m 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45.588 48.529
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 8.51 18 0.687 0.466
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Datos de planificación

Perfil de la vía pública  
 

 
Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal (sector) (Anchura: 1.500 m) 

Calzada derecha (Anchura: 4.250 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Aparcamientos (Anchura: 10.000 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada izquierda (Anchura: 4.250 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Camino peatonal (valla Gullón) (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

50.00 m0.00 25.00

19.00 m

-0.50

Luminaria: Philips SGS253 GB 1xSON-TPP250W CR P5X
Flujo luminoso de las luminarias: 33200 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 442 cd/klm
con 80°: 19 cd/klm
con 90°: 1.12 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G4. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Potencia de las luminarias: 274.0 W

Organización: bilateral desplazado

Distancia entre mástiles: 50.000 m

Altura de montaje (1): 9.776 m

Altura del punto de luz: 10.000 m

Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m

Inclinación del brazo (3): 0.0 °

Longitud del brazo (4): 0.000 m
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Resultados luminotécnicos

1

2

3

4

5

50.00 m0.00

20.00 m

-2.00

0.00

4.25

14.25

18.50

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Lista del recuadro de evaluación  
 
1 Camino peatonal (valla Gullón)

Longitud: 50.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal (valla Gullón).  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 29.9 0.4
Valores de consigna según clase: ≥ 7.5 ≥ 0.4

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación  
 
2 Camino peatonal (sector)

Longitud: 50.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal (sector).  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 30.8 0.4
Valores de consigna según clase: ≥ 7.5 ≥ 0.4

Cumplido/No cumplido:

3 Calzada izquierda
Longitud: 50.000 m, Anchura: 4.250 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada izquierda.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 2.1 0.45 0.4 13 0.8
Valores de consigna según clase: ≥ 0.5 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15 ≥ 0.5

Cumplido/No cumplido:

4 Calzada derecha
Longitud: 50.000 m, Anchura: 4.250 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada derecha.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 2.1 0.45 0.4 13 0.9
Valores de consigna según clase: ≥ 0.5 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15 ≥ 0.5

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación  
 
5 Recuadro de evaluación Aparcamientos

Longitud: 50.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 17 x 7 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Aparcamientos.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 17.8 0.6
Valores de consigna según clase: ≥ 7.5 ≥ 0.4

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Rendering (procesado) de colores falsos

0 10 20 30 40 50 60 70 80 lx
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Camino peatonal (valla Gullón) / Sumario de los resultados

50.00 m0.00

0.00 m

-2.00

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Trama: 17 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal (valla Gullón).
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 29.9 0.4
Valores de consigna según clase: ≥ 7.5 ≥ 0.4

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Camino peatonal (valla Gullón) / Gama de grises (Ehs)

15 20 25 30 lx

50.00 m0.00

0.00 m

-2.00

Escala 1 : 401

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 11 34 0.590 0.323
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Camino peatonal (valla Gullón) / Gráfico de valores (Ehs)

12 12 12 13 16 20 25 33 32 33 25 20 16 13 12 12 12

50.00 m0.00

0.00 m

-2.00

Valores en Lux, Escala 1 : 401
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 11 34 0.590 0.323
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Camino peatonal (valla Gullón) / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

1.667 12 13 13 13 16 22 26 34 33 34

1.000 12 12 12 13 16 20 25 33 32 33

0.333 11 12 12 12 15 19 24 31 29 31

m 1.471 4.412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 11 34 0.590 0.323
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Camino peatonal (valla Gullón) / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

1.667 26 22 16 13 13 13 12

1.000 25 20 16 13 12 12 12

0.333 24 19 15 12 12 12 11

m 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45.588 48.529
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 11 34 0.590 0.323
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Camino peatonal (sector) / Sumario de los resultados

50.00 m0.00

20.00 m
18.50

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Trama: 17 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal (sector).
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 30.8 0.4
Valores de consigna según clase: ≥ 7.5 ≥ 0.4

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Camino peatonal (sector) / Gama de grises (Ehs)

15 20 25 30 35 lx

50.00 m0.00

20.00 m
18.50

Escala 1 : 401

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 11 35 0.585 0.317
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Camino peatonal (sector) / Gráfico de valores (Ehs)

35 30 23 18 14 13 13 12 11 12 13 13 14 18 23 30 35

50.00 m0.00

20.00 m
18.50

Valores en Lux, Escala 1 : 401
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 11 35 0.585 0.317
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Camino peatonal (sector) / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

1.250 33 29 22 17 14 12 12 12 11 12

0.750 35 30 23 18 14 13 13 12 11 12

0.250 35 31 24 19 15 13 13 12 12 12

m 1.471 4.412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 11 35 0.585 0.317
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Camino peatonal (sector) / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

1.250 12 12 14 17 22 29 33

0.750 13 13 14 18 23 30 35

0.250 13 13 15 19 24 31 35

m 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45.588 48.529
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 11 35 0.585 0.317
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Calzada izquierda / Sumario de los resultados

50.00 m0.00

4.25 m

0.00

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Trama: 17 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada izquierda.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 2.1 0.45 0.4 13 0.8
Valores de consigna según clase: ≥ 0.5 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15 ≥ 0.5

Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 2.125, 1.500) 2.1 0.45 0.4 13
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Calzada izquierda / Gama de grises (Ehs)

15 20 25 30 lx

50.00 m0.00

4.25 m

0.00

Escala 1 : 401

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 12 35 0.613 0.338
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Calzada izquierda / Gráfico de valores (Ehs)

12 13 13 14 17 23 27 33 30 33 27 23 17 14 13 13 12

50.00 m0.00

4.25 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 401
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 12 35 0.613 0.338
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Calzada izquierda / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

3.542 12 13 12 13 15 21 24 27 24 27

2.125 12 13 13 14 17 23 27 33 30 33

0.708 12 13 13 14 17 23 27 35 33 35

m 1.471 4.412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 12 35 0.613 0.338
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Calzada izquierda / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

3.542 24 21 15 13 12 13 12

2.125 27 23 17 14 13 13 12

0.708 27 23 17 14 13 13 12

m 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45.588 48.529
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 12 35 0.613 0.338
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Calzada izquierda / Observador 1 / Isolíneas (L)

1.18
1.77

1.77 1.77
1.77

2.36
2.362.362.36

2.95

50.00 m0.00

4.25 m

0.00

Valores en Candela/m², Escala 1 : 401

Trama: 17 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 2.125 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 2.1 0.45 0.4 13

Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.5 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Calzada derecha / Sumario de los resultados

50.00 m0.00

18.50 m

14.25

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Trama: 17 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada derecha.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 2.1 0.45 0.4 13 0.9
Valores de consigna según clase: ≥ 0.5 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15 ≥ 0.5

Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 3 (-60.000, 16.375, 1.500) 2.1 0.45 0.4 13
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Calzada derecha / Gama de grises (Ehs)

15 20 25 30 35 lx

50.00 m0.00

18.50 m

14.25

Escala 1 : 401

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 11 36 0.594 0.318
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Calzada derecha / Gráfico de valores (Ehs)

32 29 26 19 15 13 13 12 12 12 13 13 15 19 26 29 32

50.00 m0.00

18.50 m

14.25

Valores en Lux, Escala 1 : 401
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 11 36 0.594 0.318
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Calzada derecha / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

3.542 36 31 25 20 15 13 13 13 12 13

2.125 32 29 26 19 15 13 13 12 12 12

0.708 26 26 23 18 14 12 12 12 11 12

m 1.471 4.412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 11 36 0.594 0.318
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Calzada derecha / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

3.542 13 13 15 20 25 31 36

2.125 13 13 15 19 26 29 32

0.708 12 12 14 18 23 26 26

m 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45.588 48.529
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 11 36 0.594 0.318
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Calzada derecha / Observador 3 / Isolíneas (L)

1.12
1.68

1.68 1.68 2.24 2.24
2.242.80

2.803.36

50.00 m0.00

18.50 m

14.25

Valores en Candela/m², Escala 1 : 401

Trama: 17 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 16.375 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 2.1 0.45 0.4 13

Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.5 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Recuadro de evaluación Aparcamientos / Sumario de los resultados

50.00 m0.00

14.25 m

4.25

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Trama: 17 x 7 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Aparcamientos.
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 17.8 0.6
Valores de consigna según clase: ≥ 7.5 ≥ 0.4

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Recuadro de evaluación Aparcamientos / Gama de grises (Ehs)

10 15 20 lx

50.00 m0.00

14.25 m

4.25

Escala 1 : 401

Trama: 17 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 8.51 22 0.679 0.393
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Recuadro de evaluación Aparcamientos / Gráfico de valores (Ehs)

11 12 11 12 13 17 20 22 19 22 20 17 13 12 11 12 11

11 12 10 9.04 9.11 10 13 14 13 14 13 10 9.11 9.04 10 12 11

13 13 11 9.48 9.05 9.28 11 12 11 12 11 9.28 9.05 9.48 11 13 13

20 21 18 15 12 11 12 12 11 12 12 11 12 15 18 21 20

50.00 m0.00

14.25 m

4.25

Valores en Lux, Escala 1 : 401
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 17 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 8.51 22 0.679 0.393
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Recuadro de evaluación Aparcamientos / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

9.286 20 21 18 15 12 11 12 12 11 12

7.857 16 16 14 12 10 10 11 11 11 11

6.429 13 13 11 9.48 9.05 9.28 11 12 11 12

5.000 12 12 10 8.83 8.51 9.27 11 12 11 12

3.571 11 12 10 9.04 9.11 10 13 14 13 14

2.143 11 12 11 10 11 13 15 17 15 17

0.714 11 12 11 12 13 17 20 22 19 22

m 1.471 4.412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 8.51 22 0.679 0.393
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Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Recuadro de evaluación Aparcamientos / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

9.286 12 11 12 15 18 21 20

7.857 11 10 10 12 14 16 16

6.429 11 9.28 9.05 9.48 11 13 13

5.000 11 9.27 8.51 8.83 10 12 12

3.571 13 10 9.11 9.04 10 12 11

2.143 15 13 11 10 11 12 11

0.714 20 17 13 12 11 12 11

m 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45.588 48.529
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 8.51 22 0.679 0.393
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CALCULOS LUMINOTÉCNICOS 
 

DISPOSICIÓN LINEAL 
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Cliente: JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO"
Encargo: 0764.01
Ubicación: AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA)

Fecha: 12.07.2011 
Proyecto elaborado por: Ingeniería Teicon, S.L.
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Philips SGS253 GB 1xSON-TPP250W CR P5X / Hoja de datos de luminarias

 
 

Emisión de luz 1:  
 

320

480

640

cd/klm η = 85%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 41  73  97  00  -2147483648 
 
 

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 
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Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Datos de planificación

Perfil de la vía pública  
 

 
Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal (sector) (Anchura: 1.500 m) 

Calzada derecha (Anchura: 4.250 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Aparcamientos (Anchura: 10.000 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada izquierda (Anchura: 4.250 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Camino peatonal (valla Gullón) (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

40.00 m0.00

-0.50 m

Luminaria: Philips SGS253 GB 1xSON-TPP250W CR P5X
Flujo luminoso de las luminarias: 33200 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 442 cd/klm
con 80°: 19 cd/klm
con 90°: 1.12 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G4. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Potencia de las luminarias: 274.0 W

Organización: unilateral abajo

Distancia entre mástiles: 40.000 m

Altura de montaje (1): 9.779 m

Altura del punto de luz: 10.003 m

Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m

Inclinación del brazo (3): 0.0 °

Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Calle 1-A / Resultados luminotécnicos

1

2

3

4

5

40.00 m0.00

20.00 m

-2.00

0.00

4.25

14.25

18.50

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:329

Lista del recuadro de evaluación  
 
1 Camino peatonal (valla Gullón)

Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal (valla Gullón).  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 36.2 0.5
Valores de consigna según clase: ≥ 7.5 ≥ 0.4

Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 6

VISADO
COII

BURGOS Y
PALENCIA

PA100074

10
/0

8/
20

11
D

oc
um

en
to

 v
is

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 c
on

 n
úm

er
o:

 P
A

10
00

74



PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación  
 
2 Camino peatonal (sector)

Longitud: 40.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal (sector).  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 1.5 0.7
Valores de consigna según clase: ≥ 7.5 ≥ 0.4

Cumplido/No cumplido:

3 Calzada izquierda
Longitud: 40.000 m, Anchura: 4.250 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada izquierda.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 2.6 0.57 0.7 11 0.8
Valores de consigna según clase: ≥ 0.5 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15 ≥ 0.5

Cumplido/No cumplido:

4 Calzada derecha
Longitud: 40.000 m, Anchura: 4.250 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada derecha.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.1 0.55 0.6 6 1.2
Valores de consigna según clase: ≥ 0.5 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15 ≥ 0.5

Cumplido/No cumplido:
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12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación  
 
5 Recuadro de evaluación Aparcamientos

Longitud: 40.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Aparcamientos.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 11.0 0.3
Valores de consigna según clase: ≥ 7.5 ≥ 0.4

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Rendering (procesado) de colores falsos

0 10 20 30 40 50 60 70 80 lx
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Camino peatonal (valla Gullón) / Sumario de los resultados

40.00 m0.00

0.00 m

-2.00

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:329

Trama: 17 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal (valla Gullón).
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 36.2 0.5
Valores de consigna según clase: ≥ 7.5 ≥ 0.4

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Camino peatonal (valla Gullón) / Gama de grises (Ehs)

15 20 25 30 35 lx

40.00 m0.00

0.00 m

-2.00

Escala 1 : 329

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
22 15 35 0.656 0.420
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Camino peatonal (valla Gullón) / Gráfico de valores (Ehs)

33 32 26 23 20 17 15 15 16 15 15 17 20 23 26 32 33

40.00 m0.00

0.00 m

-2.00

Valores en Lux, Escala 1 : 329
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
22 15 35 0.656 0.420
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Camino peatonal (valla Gullón) / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

1.667 35 33 27 24 20 18 16 16 16 16

1.000 33 32 26 23 20 17 15 15 16 15

0.333 32 30 25 21 19 16 15 15 15 15

m 1.176 3.529 5.882 8.235 10.588 12.941 15.294 17.647 20.000 22.353
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
22 15 35 0.656 0.420
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Camino peatonal (valla Gullón) / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

1.667 16 18 20 24 27 33 35

1.000 15 17 20 23 26 32 33

0.333 15 16 19 21 25 30 32

m 24.706 27.059 29.412 31.765 34.118 36.471 38.824
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
22 15 35 0.656 0.420
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Camino peatonal (sector) / Sumario de los resultados

40.00 m0.00

20.00 m

18.50

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:329

Trama: 17 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal (sector).
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 1.5 0.7
Valores de consigna según clase: ≥ 7.5 ≥ 0.4

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Camino peatonal (sector) / Gama de grises (Ehs)

1.02 1.19 1.36 1.53 1.70 lx

40.00 m0.00

20.00 m

18.50

Escala 1 : 329

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
1.37 0.89 1.75 0.647 0.505
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Camino peatonal (sector) / Gráfico de valores (Ehs)

0.97 1.07 1.13 1.27 1.42 1.64 1.70 1.63 1.55 1.63 1.70 1.65 1.42 1.27 1.14 1.07 0.98

40.00 m0.00

20.00 m

18.50

Valores en Lux, Escala 1 : 329
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
1.37 0.89 1.75 0.647 0.505
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Camino peatonal (sector) / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

1.250 0.89 0.97 1.05 1.20 1.34 1.56 1.62 1.55 1.46 1.55

0.750 0.97 1.07 1.13 1.27 1.42 1.64 1.70 1.63 1.55 1.63

0.250 1.07 1.17 1.23 1.36 1.51 1.74 1.75 1.71 1.65 1.71

m 1.176 3.529 5.882 8.235 10.588 12.941 15.294 17.647 20.000 22.353
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
1.37 0.89 1.75 0.647 0.505
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Camino peatonal (sector) / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

1.250 1.62 1.56 1.34 1.20 1.05 0.97 0.89

0.750 1.70 1.65 1.42 1.27 1.14 1.07 0.98

0.250 1.75 1.74 1.52 1.36 1.23 1.18 1.07

m 24.706 27.059 29.412 31.765 34.118 36.471 38.824
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
1.37 0.89 1.75 0.647 0.505
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Calzada izquierda / Sumario de los resultados

40.00 m0.00

4.25 m

0.00

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:329

Trama: 17 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada izquierda.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 2.6 0.57 0.7 11 0.8
Valores de consigna según clase: ≥ 0.5 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15 ≥ 0.5

Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 2.125, 1.500) 2.6 0.57 0.7 11
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Calzada izquierda / Gama de grises (Ehs)

15 20 25 30 35 lx

40.00 m0.00

4.25 m

0.00

Escala 1 : 329

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
22 14 35 0.636 0.402
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Calzada izquierda / Gráfico de valores (Ehs)

35 33 27 26 21 18 16 16 17 16 16 18 21 26 27 33 35

25 26 23 22 19 16 14 14 14 14 14 16 19 22 23 26 25

40.00 m0.00

4.25 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 329
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
22 14 35 0.636 0.402
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Calzada izquierda / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

3.542 25 26 23 22 19 16 14 14 14 14

2.125 30 31 27 25 21 18 16 15 16 15

0.708 35 33 27 26 21 18 16 16 17 16

m 1.176 3.529 5.882 8.235 10.588 12.941 15.294 17.647 20.000 22.353
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
22 14 35 0.636 0.402
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Calzada izquierda / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

3.542 14 16 19 22 23 26 25

2.125 16 18 21 25 27 31 30

0.708 16 18 21 26 27 33 35

m 24.706 27.059 29.412 31.765 34.118 36.471 38.824
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
22 14 35 0.636 0.402
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Calzada izquierda / Observador 1 / Isolíneas (L)

1.59
2.12

2.122.122.12

2.65
2.65

3.183.183.713.713.71

40.00 m0.00

4.25 m

0.00

Valores en Candela/m², Escala 1 : 329

Trama: 17 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 2.125 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 2.6 0.57 0.7 11

Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.5 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Calzada derecha / Sumario de los resultados

40.00 m0.00

18.50 m

14.25

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:329

Trama: 17 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada derecha.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.1 0.55 0.6 6 1.2
Valores de consigna según clase: ≥ 0.5 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15 ≥ 0.5

Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 3 (-60.000, 16.375, 1.500) 0.1 0.55 0.6 6
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Calzada derecha / Gama de grises (Ehs)

1.55 1.86 2.17 2.48 2.79 lx

40.00 m0.00

18.50 m

14.25

Escala 1 : 329

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
2.04 1.27 2.81 0.624 0.453

DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 27

VISADO
COII

BURGOS Y
PALENCIA

PA100074

10
/0

8/
20

11
D

oc
um

en
to

 v
is

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 c
on

 n
úm

er
o:

 P
A

10
00

74



PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Calzada derecha / Gráfico de valores (Ehs)

2.27 2.33 2.31 2.37 2.80 2.70 2.46 2.48 2.45 2.48 2.46 2.70 2.81 2.37 2.31 2.33 2.27

1.27 1.36 1.41 1.56 1.71 1.95 1.86 1.89 1.84 1.89 1.86 1.95 1.72 1.56 1.41 1.37 1.28

40.00 m0.00

18.50 m

14.25

Valores en Lux, Escala 1 : 329
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
2.04 1.27 2.81 0.624 0.453
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Calzada derecha / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

3.542 1.27 1.36 1.41 1.56 1.71 1.95 1.86 1.89 1.84 1.89

2.125 1.66 1.75 1.79 1.92 2.30 2.29 2.12 2.15 2.14 2.16

0.708 2.27 2.33 2.31 2.37 2.80 2.70 2.46 2.48 2.45 2.48

m 1.176 3.529 5.882 8.235 10.588 12.941 15.294 17.647 20.000 22.353
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
2.04 1.27 2.81 0.624 0.453
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Calzada derecha / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

3.542 1.86 1.95 1.72 1.56 1.41 1.37 1.28

2.125 2.12 2.29 2.30 1.92 1.79 1.76 1.66

0.708 2.46 2.70 2.81 2.37 2.31 2.33 2.27

m 24.706 27.059 29.412 31.765 34.118 36.471 38.824
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
2.04 1.27 2.81 0.624 0.453
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Calzada derecha / Observador 3 / Isolíneas (L)

0.080.08 0.100.10
0.10

0.12
0.120.120.12

0.12 0.140.140.16

40.00 m0.00

18.50 m

14.25

Valores en Candela/m², Escala 1 : 329

Trama: 17 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 16.375 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.1 0.55 0.6 6

Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.5 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Recuadro de evaluación Aparcamientos / Sumario de los resultados

40.00 m0.00

14.25 m

4.25

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:329

Trama: 17 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Aparcamientos.
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 11.0 0.3
Valores de consigna según clase: ≥ 7.5 ≥ 0.4

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Recuadro de evaluación Aparcamientos / Gama de grises (Ehs)

5 10 15 lx

40.00 m0.00

14.25 m

4.25

Escala 1 : 329

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.75 3.15 16 0.407 0.197

DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 33

VISADO
COII

BURGOS Y
PALENCIA

PA100074

10
/0

8/
20

11
D

oc
um

en
to

 v
is

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 c
on

 n
úm

er
o:

 P
A

10
00

74



PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Recuadro de evaluación Aparcamientos / Gráfico de valores (Ehs)

15 16 15 14 13 11 10 10 11 10 10 11 13 14 15 16 15

7.68 8.23 7.40 6.85 6.56 6.02 5.52 5.35 5.70 5.35 5.52 6.02 6.57 6.85 7.40 8.23 7.69

3.79 3.86 3.74 3.69 3.93 3.58 3.24 3.15 3.22 3.15 3.24 3.58 3.93 3.69 3.74 3.87 3.79

40.00 m0.00

14.25 m

4.25

Valores en Lux, Escala 1 : 329

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.75 3.15 16 0.407 0.197
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Recuadro de evaluación Aparcamientos / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

8.333 3.79 3.86 3.74 3.69 3.93 3.58 3.24 3.15 3.22 3.15

5.000 7.68 8.23 7.40 6.85 6.56 6.02 5.52 5.35 5.70 5.35

1.667 15 16 15 14 13 11 10 10 11 10

m 1.176 3.529 5.882 8.235 10.588 12.941 15.294 17.647 20.000 22.353
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.75 3.15 16 0.407 0.197
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-A / Recuadro de evaluación Aparcamientos / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

8.333 3.24 3.58 3.93 3.69 3.74 3.87 3.79

5.000 5.52 6.02 6.57 6.85 7.40 8.23 7.69

1.667 10 11 13 14 15 16 15

m 24.706 27.059 29.412 31.765 34.118 36.471 38.824
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.75 3.15 16 0.407 0.197
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Datos de planificación

Perfil de la vía pública  
 

 
Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal (sector) (Anchura: 1.500 m) 

Calzada derecha (Anchura: 4.250 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Aparcamientos (Anchura: 10.000 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada izquierda (Anchura: 4.250 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Camino peatonal (valla Gullón) (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

40.00 m0.00

-0.50 m

Luminaria: Philips SGS253 GB 1xSON-TPP250W CR P5X
Flujo luminoso de las luminarias: 33200 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 442 cd/klm
con 80°: 19 cd/klm
con 90°: 1.12 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G4. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Potencia de las luminarias: 274.0 W

Organización: unilateral abajo

Distancia entre mástiles: 40.000 m

Altura de montaje (1): 9.779 m

Altura del punto de luz: 10.003 m

Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m

Inclinación del brazo (3): 0.0 °

Longitud del brazo (4): 0.000 m
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Resultados luminotécnicos

1

2

3

4

5

40.00 m0.00

20.00 m

-2.00

0.00

4.25

14.25

18.50

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:329

Lista del recuadro de evaluación  
 
1 Camino peatonal (valla Gullón)

Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal (valla Gullón).  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 36.2 0.5
Valores de consigna según clase: ≥ 7.5 ≥ 0.4

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación  
 
2 Camino peatonal (sector)

Longitud: 40.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal (sector).  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 1.5 0.7
Valores de consigna según clase: ≥ 7.5 ≥ 0.4

Cumplido/No cumplido:

3 Calzada izquierda
Longitud: 40.000 m, Anchura: 4.250 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada izquierda.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 2.6 0.57 0.7 11 0.8
Valores de consigna según clase: ≥ 0.5 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15 ≥ 0.5

Cumplido/No cumplido:

4 Calzada derecha
Longitud: 40.000 m, Anchura: 4.250 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada derecha.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.1 0.55 0.6 6 1.2
Valores de consigna según clase: ≥ 0.5 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15 ≥ 0.5

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación  
 
5 Recuadro de evaluación Aparcamientos

Longitud: 40.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 14 x 7 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Aparcamientos.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 11.1 0.3
Valores de consigna según clase: ≥ 7.5 ≥ 0.4

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Rendering (procesado) de colores falsos

0 10 20 30 40 50 60 70 80 lx
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Camino peatonal (valla Gullón) / Sumario de los resultados

40.00 m0.00

0.00 m

-2.00

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:329

Trama: 17 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal (valla Gullón).
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 36.2 0.5
Valores de consigna según clase: ≥ 7.5 ≥ 0.4

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Camino peatonal (valla Gullón) / Gama de grises (Ehs)

15 20 25 30 35 lx

40.00 m0.00

0.00 m

-2.00

Escala 1 : 329

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
22 15 35 0.656 0.420
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Camino peatonal (valla Gullón) / Gráfico de valores (Ehs)

33 32 26 23 20 17 15 15 16 15 15 17 20 23 26 32 33

40.00 m0.00

0.00 m

-2.00

Valores en Lux, Escala 1 : 329
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
22 15 35 0.656 0.420
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Camino peatonal (valla Gullón) / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

1.667 35 33 27 24 20 18 16 16 16 16

1.000 33 32 26 23 20 17 15 15 16 15

0.333 32 30 25 21 19 16 15 15 15 15

m 1.176 3.529 5.882 8.235 10.588 12.941 15.294 17.647 20.000 22.353
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
22 15 35 0.656 0.420
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Camino peatonal (valla Gullón) / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

1.667 16 18 20 24 27 33 35

1.000 15 17 20 23 26 32 33

0.333 15 16 19 21 25 30 32

m 24.706 27.059 29.412 31.765 34.118 36.471 38.824
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
22 15 35 0.656 0.420
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Camino peatonal (sector) / Sumario de los resultados

40.00 m0.00

20.00 m

18.50

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:329

Trama: 17 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal (sector).
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 1.5 0.7
Valores de consigna según clase: ≥ 7.5 ≥ 0.4

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Camino peatonal (sector) / Gama de grises (Ehs)

1.02 1.19 1.36 1.53 1.70 lx

40.00 m0.00

20.00 m

18.50

Escala 1 : 329

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
1.37 0.89 1.75 0.647 0.505
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Camino peatonal (sector) / Gráfico de valores (Ehs)

0.97 1.07 1.13 1.27 1.42 1.64 1.70 1.63 1.55 1.63 1.70 1.65 1.42 1.27 1.14 1.07 0.98

40.00 m0.00

20.00 m

18.50

Valores en Lux, Escala 1 : 329
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
1.37 0.89 1.75 0.647 0.505
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Camino peatonal (sector) / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

1.250 0.89 0.97 1.05 1.20 1.34 1.56 1.62 1.55 1.46 1.55

0.750 0.97 1.07 1.13 1.27 1.42 1.64 1.70 1.63 1.55 1.63

0.250 1.07 1.17 1.23 1.36 1.51 1.74 1.75 1.71 1.65 1.71

m 1.176 3.529 5.882 8.235 10.588 12.941 15.294 17.647 20.000 22.353
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
1.37 0.89 1.75 0.647 0.505
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Camino peatonal (sector) / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

1.250 1.62 1.56 1.34 1.20 1.05 0.97 0.89

0.750 1.70 1.65 1.42 1.27 1.14 1.07 0.98

0.250 1.75 1.74 1.52 1.36 1.23 1.18 1.07

m 24.706 27.059 29.412 31.765 34.118 36.471 38.824
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
1.37 0.89 1.75 0.647 0.505
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Calzada izquierda / Sumario de los resultados

40.00 m0.00

4.25 m

0.00

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:329

Trama: 17 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada izquierda.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 2.6 0.57 0.7 11 0.8
Valores de consigna según clase: ≥ 0.5 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15 ≥ 0.5

Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 2.125, 1.500) 2.6 0.57 0.7 11
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Calzada izquierda / Gama de grises (Ehs)

15 20 25 30 35 lx

40.00 m0.00

4.25 m

0.00

Escala 1 : 329

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
22 14 35 0.636 0.402
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Calzada izquierda / Gráfico de valores (Ehs)

35 33 27 26 21 18 16 16 17 16 16 18 21 26 27 33 35

25 26 23 22 19 16 14 14 14 14 14 16 19 22 23 26 25

40.00 m0.00

4.25 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 329
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
22 14 35 0.636 0.402
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Calzada izquierda / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

3.542 25 26 23 22 19 16 14 14 14 14

2.125 30 31 27 25 21 18 16 15 16 15

0.708 35 33 27 26 21 18 16 16 17 16

m 1.176 3.529 5.882 8.235 10.588 12.941 15.294 17.647 20.000 22.353
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
22 14 35 0.636 0.402
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Calzada izquierda / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

3.542 14 16 19 22 23 26 25

2.125 16 18 21 25 27 31 30

0.708 16 18 21 26 27 33 35

m 24.706 27.059 29.412 31.765 34.118 36.471 38.824
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
22 14 35 0.636 0.402
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Calzada izquierda / Observador 1 / Isolíneas (L)

1.59
2.12

2.122.122.12

2.65
2.65

3.183.183.713.713.71

40.00 m0.00

4.25 m

0.00

Valores en Candela/m², Escala 1 : 329

Trama: 17 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 2.125 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 2.6 0.57 0.7 11

Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.5 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Calzada derecha / Sumario de los resultados

40.00 m0.00

18.50 m

14.25

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:329

Trama: 17 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada derecha.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.1 0.55 0.6 6 1.2
Valores de consigna según clase: ≥ 0.5 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15 ≥ 0.5

Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (1 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 3 (-60.000, 16.375, 1.500) 0.1 0.55 0.6 6
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Calzada derecha / Gama de grises (Ehs)

1.55 1.86 2.17 2.48 2.79 lx

40.00 m0.00

18.50 m

14.25

Escala 1 : 329

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
2.04 1.27 2.81 0.624 0.453
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Calzada derecha / Gráfico de valores (Ehs)

2.27 2.33 2.31 2.37 2.80 2.70 2.46 2.48 2.45 2.48 2.46 2.70 2.81 2.37 2.31 2.33 2.27

1.27 1.36 1.41 1.56 1.71 1.95 1.86 1.89 1.84 1.89 1.86 1.95 1.72 1.56 1.41 1.37 1.28

40.00 m0.00

18.50 m

14.25

Valores en Lux, Escala 1 : 329
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
2.04 1.27 2.81 0.624 0.453
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Calzada derecha / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

3.542 1.27 1.36 1.41 1.56 1.71 1.95 1.86 1.89 1.84 1.89

2.125 1.66 1.75 1.79 1.92 2.30 2.29 2.12 2.15 2.14 2.16

0.708 2.27 2.33 2.31 2.37 2.80 2.70 2.46 2.48 2.45 2.48

m 1.176 3.529 5.882 8.235 10.588 12.941 15.294 17.647 20.000 22.353
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
2.04 1.27 2.81 0.624 0.453
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Calzada derecha / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

3.542 1.86 1.95 1.72 1.56 1.41 1.37 1.28

2.125 2.12 2.29 2.30 1.92 1.79 1.76 1.66

0.708 2.46 2.70 2.81 2.37 2.31 2.33 2.27

m 24.706 27.059 29.412 31.765 34.118 36.471 38.824
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
2.04 1.27 2.81 0.624 0.453
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Calzada derecha / Observador 3 / Isolíneas (L)

0.080.08 0.100.10
0.10

0.12
0.120.120.12

0.12 0.140.140.16

40.00 m0.00

18.50 m

14.25

Valores en Candela/m², Escala 1 : 329

Trama: 17 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 16.375 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.1 0.55 0.6 6

Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.5 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Recuadro de evaluación Aparcamientos / Sumario de los resultados

40.00 m0.00

14.25 m

4.25

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:329

Trama: 14 x 7 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Aparcamientos.
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 11.1 0.3
Valores de consigna según clase: ≥ 7.5 ≥ 0.4

Cumplido/No cumplido:
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Recuadro de evaluación Aparcamientos / Gama de grises (Ehs)

5 10 15 20 lx

40.00 m0.00

14.25 m

4.25

Escala 1 : 329

Trama: 14 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.82 2.86 19 0.366 0.148
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Recuadro de evaluación Aparcamientos / Gráfico de valores (Ehs)

19 19 18 16 13 12 12 12 12 13 16 18 19 19

10 10 9.34 8.62 7.96 7.14 7.35 7.35 7.14 7.96 8.62 9.34 10 10

5.63 5.95 5.32 5.27 4.79 4.21 4.24 4.24 4.21 4.79 5.27 5.32 5.96 5.64

3.11 3.12 3.07 3.39 3.20 2.86 2.87 2.87 2.86 3.21 3.40 3.07 3.13 3.11

40.00 m0.00

14.25 m

4.25

Valores en Lux, Escala 1 : 329
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 14 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.82 2.86 19 0.366 0.148
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Recuadro de evaluación Aparcamientos / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

9.286 3.11 3.12 3.07 3.39 3.20 2.86 2.87 2.87 2.86 3.21

7.857 4.17 4.28 4.01 4.24 3.87 3.42 3.40 3.40 3.42 3.87

6.429 5.63 5.95 5.32 5.27 4.79 4.21 4.24 4.24 4.21 4.79

5.000 7.71 8.01 7.16 6.65 6.04 5.45 5.51 5.51 5.45 6.05

3.571 10 10 9.34 8.62 7.96 7.14 7.35 7.35 7.14 7.96

2.143 14 14 13 12 10 9.42 9.61 9.61 9.42 10

0.714 19 19 18 16 13 12 12 12 12 13

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 14 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.82 2.86 19 0.366 0.148
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PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR "RUCANDIO" 
12.07.2011

JUNTA DE COMPENSACIÓN "SECTOR RUCANDIO" 
Aguilar de Campoo (Palencia) 
 

Proyecto elaborado por Ingeniería Teicon, S.L.
Teléfono 979 750169

Fax 979 752274
e-Mail teicon@teicon.es

Calle 1-B / Recuadro de evaluación Aparcamientos / Tabla (Ehs)

sección actual

otras secciones

9.286 3.40 3.07 3.13 3.11

7.857 4.25 4.01 4.28 4.17

6.429 5.27 5.32 5.96 5.64

5.000 6.65 7.17 8.01 7.71

3.571 8.62 9.34 10 10

2.143 12 13 14 14

0.714 16 18 19 19

m 30.000 32.857 35.714 38.571
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 14 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.82 2.86 19 0.366 0.148
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ANEXO 2 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CRUCE SUBTERRÁNEO DE CARRETERA 

PARA EL SOTERRAMIENTO DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN Y 

COMUNICACIÓN DE INSTALACIONES EN EL RAMAL DE CONEXIÓN ENTRE 

CARRETERAS A-67 Y N-627 EN SU ACCESO A AGUILAR DE CAMPOO 

(PALENCIA), 
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ANEXO 3 
 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CRUCE SUBTERRÁNEO DE CARRETERA 

N-627 DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS PARA 

SUMINISTRO AL SECTOR DEL QUE ES TITULAR LA JUNTA DE 

COMPENSACIÓN “SECTOR RUCANDIO” DE AGUILAR DE CAMPOO 

(PALENCIA), 
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II.- PLANOS 
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PLANOS 
 

0764.01-UR-A1-00-04-00 Ordenación, zonificación y usos. 

0764.01-UR-A1-03-01-00 Esquema depuración Sector Rucandio.  

0764.01-UR-A1-03-02-00 Instalación grupo de bombeo.  

0764.01-UR-A1-08-01-00 Detalle de viales. Sección A-A 

0764.01-UR-A1-08-02-00 Canalizaciones y secciones. 

0764.01-UR-A1-08-03-00 Secciones transversales. 

0764.01-UR-A1-08-04-00 Secciones longitudinales. 

0764.01-UR-A1-08-05-00 Planta acotada. 

0764.01-UR-A1-08-06-00 Planta viales y aparcamientos. 

0764.01-UR-A1-20-01-00 Trazado canalizaciones Media Tensión. 

0764.01-UR-A1-21-02-00 Planta distribución alumbrado público. 

0764.01-UR-A1-45-01-00 Detalle canalizaciones. 
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